
372254

Организация_______________

КМ-5-4 №

Абонент:

Дата: 18.03.2022

Отп+ГВССистема:

DN1= 40 мм G1max/G1min= 40/0.04 т/ч DN2= 40 мм G2max/G2min= 40/0.04 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за
период с 18.02.2022 по 17.03.2022

ул Ленина 31А НЕТ!, Формулы: Qсумм=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qгвс=(V1-V2)*0.0654

Qцо=Qсумм-Qгвс

Тепло, Гкал Масса, т

М1 М2

Объём, м3

V1

Потр. ГВ

М гв,
т

Температура, С

Т1 Т2 Т1-Т2

Давл. ат

P1 P2

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик
ошибокQ сумм Q цо V гв,

м3
V2Q гвс

2,65 108,68 103,70 4,99 6,19 65,46 42,81 22,65 9,0 0,66 24,018.02. .. 2,24 110,81 104,620,40
2,78 108,73 103,22 5,51 6,79 67,08 43,42 23,66 9,0 0,66 24,019.02. .. 2,34 110,96 104,160,44
2,82 108,71 102,41 6,30 7,59 67,09 43,34 23,75 9,0 0,66 24,020.02. .. 2,32 110,93 103,340,50
2,78 108,14 103,82 4,32 5,62 68,03 43,89 24,14 9,0 0,66 24,021.02. .. 2,41 110,40 104,780,37
2,67 108,60 103,60 5,00 6,22 66,02 43,21 22,81 9,0 0,66 24,022.02. .. 2,26 110,76 104,540,41
2,83 108,89 103,63 5,26 6,58 67,97 43,86 24,11 9,0 0,67 24,023.02. .. 2,40 111,17 104,590,43
3,11 108,87 105,39 3,48 5,02 73,59 46,34 27,25 9,0 0,67 24,024.02. .. 2,79 111,51 106,490,33
3,14 109,28 105,64 3,63 5,21 74,14 46,79 27,35 9,0 0,67 24,025.02. .. 2,80 111,97 106,760,34
3,04 109,53 103,73 5,80 7,25 71,01 45,36 25,64 9,0 0,67 24,026.02. .. 2,56 112,02 104,760,47
3,12 109,50 103,39 6,12 7,63 72,02 45,71 26,3 9,0 0,67 24,027.02. .. 2,63 112,06 104,430,50
3,24 108,97 105,11 3,86 5,49 75,22 47,05 28,17 9,0 0,67 24,028.02. .. 2,88 111,73 106,230,36
3,34 109,66 106,59 3,07 4,81 77,42 48,26 29,16 9,0 0,67 24,001.03. .. 3,02 112,59 107,780,31
3,31 109,96 106,33 3,63 5,33 76,7 48,05 28,65 9,0 0,67 24,002.03. .. 2,96 112,84 107,510,35
3,13 109,14 106,21 2,93 4,51 74,6 47,13 27,47 9,0 0,67 24,003.03. .. 2,83 111,86 107,350,29
3,17 109,35 105,76 3,59 5,18 74,62 47,09 27,53 9,0 0,68 24,004.03. .. 2,83 112,07 106,890,34
3,10 109,66 104,32 5,33 6,84 72,07 45,81 26,26 9,0 0,68 24,005.03. .. 2,65 112,22 105,380,45
3,24 109,93 106,01 3,92 5,55 74,95 47,02 27,92 9,0 0,68 24,006.03. .. 2,87 112,69 107,140,36
3,14 110,67 105,87 4,80 6,34 72,91 46,37 26,54 9,0 0,68 24,007.03. .. 2,72 113,31 106,970,41
3,41 110,86 105,22 5,64 7,37 76,37 47,75 28,62 9,0 0,68 24,008.03. .. 2,93 113,75 106,370,48
3,61 109,99 107,04 2,95 4,89 81,22 49,66 31,55 9,0 0,68 24,009.03. .. 3,29 113,20 108,310,32
3,95 111,16 107,45 3,72 5,91 85,34 51,38 33,96 9,0 0,68 24,010.03. .. 3,57 114,72 108,800,39
3,82 111,00 106,94 4,07 6,16 83,92 51,25 32,67 9,0 0,68 24,011.03. .. 3,42 114,44 108,280,40
3,44 110,34 105,90 4,44 6,22 77,8 48,34 29,46 9,0 0,68 24,012.03. .. 3,04 113,31 107,090,41
3,10 109,00 103,28 5,71 7,22 71,95 45,6 26,35 9,0 0,68 24,013.03. .. 2,63 111,54 104,320,47
2,81 108,15 103,26 4,89 6,20 68,14 43,92 24,22 9,0 0,68 24,014.03. .. 2,40 110,42 104,230,40
3,20 109,66 106,04 3,62 5,24 74,71 46,91 27,8 9,0 0,68 24,015.03. .. 2,86 112,40 107,170,34
3,40 109,47 106,44 3,03 4,80 78,23 48,43 29,8 9,0 0,68 24,016.03. .. 3,09 112,44 107,640,31
3,43 109,47 106,76 2,70 4,52 79,07 48,86 30,21 9,0 0,68 24,017.03. .. 3,14 112,51 107,990,29

Итого: 3065,4288,80 2943,09 122,33 166,70 73,87 46,58 27,29 9,00 0,67 672,0

Показания интеграторов:
Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Время Q, Гкал М1, т М2, т ТрДата
17.02.2022 24:00 124,79 3872,83 3667,95 844,94
17.03.2022 24:00 213,59 6938,25 6611,04 1516,94

ИТОГО: 88,80 3065,42 2943,09 672,00

672
Tотч. =Тнараб.

=672,0

+Тсб.пит.
+0,0

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+0,0

+TG<min,G>max
+0,0

2973,963140,6677,90 10,90



371809

Организация_______________

РМ-5 №

Абонент:

Дата: 18.03.2022

ХВССистема:

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0.03 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1
Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с

18.02.2022 по 17.03.2022

ул Ленина 31А НЕТ!,

Объём, м3

V1

Температура, С

Т1

Давл. ат

P1

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик.
ошибок

Дата

26,93 8,0 5,18 24,018.02
30,98 8,0 5,06 24,019.02
32,63 8,0 5,23 24,020.02
27,67 8,0 4,96 24,021.02
25,84 8,0 5,05 24,022.02
29,05 8,0 5,05 24,023.02
25,90 8,0 4,85 24,024.02
26,68 8,0 4,52 24,025.02
29,22 8,0 4,7 24,026.02
31,11 8,0 4,82 24,027.02
26,56 8,0 4,69 24,028.02
27,06 8,0 4,57 24,001.03
25,47 8,0 4,36 24,002.03
27,15 8,0 4,34 24,003.03
26,57 8,0 4,46 24,004.03
28,52 8,0 4,54 24,005.03
26,94 8,0 4,44 24,006.03
30,62 8,0 4,37 24,007.03
32,26 8,0 4,5 24,008.03
29,74 8,0 4,14 24,009.03
29,22 8,0 3,84 24,010.03
27,66 8,0 3,78 24,011.03
30,02 8,0 3,9 24,012.03
32,25 8,0 3,91 24,013.03
28,47 8,0 3,81 24,014.03
28,16 8,0 3,78 24,015.03
27,27 8,0 3,71 24,016.03
27,02 8,0 3,65 24,017.03

Итого: 796,97 8,00 4,44 672,0

Показания интеграторов: Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Tотч.
672

=
=

Тнараб.
672,0

+Тсб.пит.
+0,0

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+0,0

+TG<min,G>max
+0,0

+Тотк.сч
+0,0

Время V1, v3 ТрДата

17.02.2022 00:00 1094,25 844,94
17.03.2022 00:00 1891,22 1516,94

ИТОГО: 796,97 672,00



371834

Организация_______________

КМ-5-4 №

Абонент:

Дата: 18.03.2022

Отп+ГВССистема:

DN1= 40 мм G1max/G1min= 40/0.04 т/ч DN2= 40 мм G2max/G2min= 40/0.04 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за
период с 18.02.2022 по 17.03.2022

ул Ленина 31А НЕТ!, Формулы: Qсумм=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qгвс=(V1-V2)*0.0654

Qцо=Qсумм-Qгвс

Тепло, Гкал Масса, т

М1 М2

Объём, м3

V1

Потр. ГВ

М гв,
т

Температура, С

Т1 Т2 Т1-Т2

Давл. ат

P1 P2

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик
ошибокQ сумм Q цо V гв,

м3
V2Q гвс

2,73 139,35 131,22 8,13 9,46 65,69 48,42 17,26 0,24 0,66 24,018.02. .. 2,11 142,16 132,690,62
2,96 139,17 128,81 10,35 11,81 67,41 49,13 18,29 0,25 0,66 24,019.02. .. 2,19 142,11 130,310,77
2,94 138,55 128,70 9,85 11,30 67,38 49,0 18,38 0,25 0,66 24,020.02. .. 2,20 141,48 130,190,74
2,90 138,81 130,91 7,90 9,35 68,3 49,77 18,53 0,25 0,66 24,021.02. .. 2,28 141,82 132,470,61
2,72 139,17 131,53 7,64 8,98 66,16 48,78 17,38 0,29 0,66 24,022.02. .. 2,14 142,01 133,030,59
2,98 139,38 130,41 8,97 10,47 68,64 49,88 18,76 0,28 0,66 24,023.02. .. 2,30 142,44 131,970,68
3,27 139,31 132,02 7,29 9,04 74,05 52,87 21,17 0,27 0,66 24,024.02. .. 2,68 142,83 133,780,59
3,24 139,37 132,60 6,76 8,50 74,19 53,11 21,08 0,25 0,66 24,025.02. .. 2,68 142,90 134,390,56
3,09 139,12 131,34 7,77 9,38 71,21 51,38 19,82 0,23 0,68 24,026.02. .. 2,48 142,38 133,000,61
3,24 138,69 130,02 8,67 10,36 72,6 51,95 20,65 0,24 0,7 24,027.02. .. 2,56 142,06 131,700,68
3,36 138,81 131,62 7,19 9,02 75,55 53,68 21,87 0,23 0,7 24,028.02. .. 2,77 142,45 133,430,59
3,49 139,39 132,63 6,76 8,70 77,8 54,98 22,82 0,21 0,71 24,001.03. .. 2,93 143,24 134,540,57
3,41 139,54 132,54 7,00 8,87 76,76 54,63 22,13 0,24 0,72 24,002.03. .. 2,83 143,30 134,430,58
3,33 139,53 131,68 7,85 9,65 74,97 53,61 21,36 0,29 0,72 24,003.03. .. 2,70 143,13 133,480,63
3,30 139,23 131,84 7,39 9,16 74,74 53,42 21,32 0,3 0,71 24,004.03. .. 2,70 142,80 133,630,60
3,12 138,91 131,82 7,09 8,73 72,26 52,02 20,23 0,3 0,71 24,005.03. .. 2,55 142,26 133,520,57
3,39 140,00 132,02 7,98 9,81 75,34 53,71 21,63 0,31 0,71 24,006.03. .. 2,75 143,65 133,840,64
3,29 140,70 131,66 9,04 10,77 73,24 52,69 20,54 0,31 1,83 24,007.03. .. 2,58 144,18 133,400,70
3,52 139,57 131,19 8,38 10,31 76,98 54,54 22,44 0,33 1,4 24,008.03. .. 2,84 143,35 133,040,67
3,82 138,83 131,72 7,11 9,31 82,14 57,14 24,99 0,33 0,76 24,009.03. .. 3,21 143,07 133,760,61
3,99 137,37 131,18 6,20 8,56 85,51 58,78 26,73 0,31 0,75 24,010.03. .. 3,43 141,88 133,320,56
3,90 137,38 130,44 6,94 9,21 83,76 57,88 25,88 0,3 0,74 24,011.03. .. 3,30 141,72 132,510,60
3,52 138,24 130,75 7,50 9,44 77,79 54,84 22,95 0,29 0,74 24,012.03. .. 2,90 142,06 132,620,62
3,16 137,91 129,06 8,85 10,48 71,62 51,45 20,17 0,31 0,81 24,013.03. .. 2,47 141,18 130,700,68
2,91 138,21 130,19 8,02 9,49 68,57 49,9 18,68 0,29 0,84 24,014.03. .. 2,29 141,24 131,740,62
3,31 139,55 132,73 6,81 8,61 75,27 53,76 21,51 0,28 0,85 24,015.03. .. 2,75 143,17 134,560,56
3,53 138,31 131,70 6,61 8,59 78,77 55,52 23,26 0,28 0,83 24,016.03. .. 2,97 142,22 133,630,56
3,56 138,24 131,42 6,82 8,81 79,13 55,73 23,4 0,28 0,84 24,017.03. .. 2,98 142,18 133,360,58

Итого: 3890,6792,00 3673,78 216,90 266,22 74,13 52,96 21,17 0,28 0,79 672,0

Показания интеграторов:
Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Время Q, Гкал М1, т М2, т ТрДата
17.02.2022 24:00 126,04 4798,97 4505,13 844,96
17.03.2022 24:00 218,04 8689,65 8178,91 1516,96

ИТОГО: 92,00 3890,67 3673,78 672,00

672
Tотч. =Тнараб.

=672,0

+Тсб.пит.
+0,0

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+0,0

+TG<min,G>max
+0,0

3723,093989,3174,59 17,41


