
372254

Организация_______________

КМ-5-4 №

Абонент:

Дата: 21.06.2021

Отп+ГВССистема:

DN1= 40 мм G1max/G1min= 40/0.04 т/ч DN2= 40 мм G2max/G2min= 40/0.04 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за
период с 20.05.2021 по 18.06.2021

ул Ленина 31А НЕТ!, Формулы: Qсумм=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qгвс=(V1-V2)*0.0654

Qцо=Qсумм-Qгвс

Тепло, Гкал Масса, т

М1 М2

Объём, м3

V1

Потр. ГВ

М гв,
т

Температура, С

Т1 Т2 Т1-Т2

Давл. ат

P1 P2

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик
ошибокQ сумм Q цо V гв,

м3
V2Q гвс

G0,68 39,64 33,91 5,73 6,01 60,62 49,36 11,26 4,78 5,0 23,9920.05. .. 0,29 40,31 34,300,39
0,69 39,76 33,48 6,28 6,56 59,37 48,22 11,15 4,72 5,0 24,021.05. .. 0,26 40,41 33,850,43
0,79 41,42 33,84 7,58 7,91 60,89 49,3 11,59 4,8 5,0 24,022.05. .. 0,27 42,14 34,230,52
0,85 42,44 33,96 8,48 8,83 61,5 49,74 11,76 4,82 5,0 24,023.05. .. 0,27 43,18 34,360,58
0,79 41,72 33,90 7,82 8,14 60,41 49,08 11,32 4,81 5,0 24,024.05. .. 0,26 42,43 34,290,53
0,72 40,18 33,72 6,46 6,75 60,09 48,64 11,45 4,77 5,0 24,025.05. .. 0,28 40,85 34,100,44
0,71 40,21 33,78 6,43 6,72 59,86 48,62 11,24 4,79 5,0 24,026.05. .. 0,27 40,88 34,160,44
0,66 39,30 33,65 5,64 5,92 59,61 48,49 11,11 4,76 5,0 24,027.05. .. 0,28 39,95 34,030,39
0,67 39,54 33,67 5,87 6,14 59,27 48,31 10,96 4,79 5,0 24,028.05. .. 0,27 40,18 34,040,40
0,71 39,72 33,20 6,52 6,81 59,77 48,48 11,3 4,71 5,0 24,029.05. .. 0,26 40,38 33,570,44
0,83 42,13 33,29 8,84 9,17 59,65 48,3 11,35 4,75 5,0 24,030.05. .. 0,23 42,83 33,660,60
0,77 40,82 33,32 7,50 7,81 59,8 48,19 11,61 4,74 5,0 24,031.05. .. 0,26 41,50 33,690,51

GD0,36 22,30 22,12 0,18 0,09 57,22 50,17 7,05 7,17 4,76 15,901.06. .. 0,35 22,64 22,550,01
GD U0,50 36,35 31,91 4,44 4,59 59,06 52,46 6,6 9,0 4,96 20,102.06. .. 0,20 36,94 32,350,30
G U0,68 38,75 31,80 6,95 7,22 58,42 48,12 10,3 7,62 4,61 21,5203.06. .. 0,21 39,37 32,150,47

0,69 41,42 35,16 6,26 6,53 58,1 47,4 10,7 5,05 3,6 24,004.06. .. 0,26 42,07 35,530,43
0,68 41,48 35,16 6,32 6,60 57,7 47,24 10,46 2,44 3,75 24,005.06. .. 0,25 42,13 35,540,43
0,79 43,48 35,06 8,43 8,72 57,97 47,52 10,45 8,54 3,49 24,006.06. .. 0,22 44,16 35,440,57
0,71 41,87 35,10 6,77 7,05 57,86 47,4 10,46 9,0 3,45 24,007.06. .. 0,25 42,53 35,470,46
0,74 41,96 34,93 7,02 7,31 58,9 48,02 10,88 9,0 3,39 24,008.06. .. 0,26 42,63 35,320,48

G0,53 37,70 32,91 4,79 5,00 59,65 51,6 8,05 9,0 3,45 23,4509.06. .. 0,21 38,32 33,330,33
GD0,76 46,33 35,14 11,19 11,46 59,94 54,63 5,3 9,0 3,36 23,4610.06. .. 0,01 47,10 35,640,75

0,71 66,74 59,36 7,38 7,65 60,06 54,63 5,43 9,0 3,31 24,011.06. .. 0,21 67,84 60,190,50
0,74 67,22 59,93 7,29 7,58 59,25 53,24 6,01 9,0 3,26 24,012.06. .. 0,24 68,31 60,730,49
0,76 64,92 57,32 7,61 7,90 60,04 53,77 6,26 9,0 3,27 24,013.06. .. 0,24 66,00 58,100,52
0,81 66,31 57,60 8,70 9,02 60,36 54,21 6,15 9,0 3,5 24,014.06. .. 0,23 67,42 58,400,59

D0,69 65,69 59,40 6,29 6,56 59,26 53,11 6,15 9,0 3,57 23,5215.06. .. 0,26 66,76 60,200,43
0,72 64,63 58,37 6,26 6,55 59,89 53,26 6,63 9,0 3,7 24,016.06. .. 0,29 65,70 59,150,43

G0,77 65,18 58,04 7,13 7,44 60,16 53,46 6,7 9,0 4,16 23,9917.06. .. 0,28 66,26 58,830,49
0,68 64,23 58,61 5,62 5,89 60,1 53,47 6,64 9,0 4,14 23,8618.06. .. 0,30 65,30 59,400,38

Итого: 1403,4621,22 1201,66 201,80 209,93 59,58 50,83 8,75 7,14 4,14 703,8

Показания интеграторов:
Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Время Q, Гкал М1, т М2, т ТрДата
19.05.2021 24:00 414,21 14321,30 13587,35 3333,77
18.06.2021 24:00 435,44 15724,76 14789,01 4037,58

ИТОГО: 21,22 1403,46 1201,66 703,80

720
Tотч. =Тнараб.

=703,8

+Тсб.пит.
+5,41

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+29,62

+TG<min,G>max
+0,0

1216,621426,557,50 13,73



371809

Организация_______________

РМ-5 №

Абонент:

Дата: 21.06.2021

ХВССистема:

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0.03 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1
Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с

20.05.2021 по 18.06.2021

ул Ленина 31А НЕТ!,

Объём, м3

V1

Температура, С

Т1

Давл. ат

P1

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик.
ошибок

Дата

25,49 8,0 4,18 24,020.05
25,28 8,0 4,29 24,021.05
29,06 8,0 4,34 24,022.05
30,83 8,0 4,42 24,023.05
29,80 8,0 5,16 24,024.05
27,24 8,0 4,47 24,025.05
25,23 8,0 5,02 24,026.05
23,99 8,0 5,2 24,027.05
26,60 8,0 5,23 24,028.05
26,66 8,0 5,25 24,029.05
29,57 8,0 5,22 24,030.05
26,38 8,0 5,55 24,031.05
26,51 8,0 5,44 24,001.06

U22,78 8,0 5,52 23,0502.06
23,46 8,0 5,61 24,003.06
25,75 8,0 5,84 24,004.06
26,32 8,0 5,69 24,005.06
29,17 8,0 5,92 24,006.06
27,18 8,0 3,68 24,007.06
26,61 8,0 3,46 24,008.06
23,36 8,0 3,49 24,009.06
24,83 8,0 3,71 24,010.06
25,21 8,0 4,17 24,011.06
27,45 8,0 4,47 24,012.06
25,17 8,0 4,87 24,013.06
30,48 8,0 4,17 24,014.06
25,94 8,0 4,58 24,015.06
25,88 8,0 4,89 24,016.06
26,32 8,0 5,32 24,017.06
25,72 8,0 4,8 24,018.06

Итого: 794,32 8,00 4,80 719,05

Показания интеграторов: Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Tотч.
720

=
=

Тнараб.
719,05

+Тсб.пит.
+0,95

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+0,0

+TG<min,G>max
+0,0

+Тотк.сч
+0,0

Время V1, v3 ТрДата

19.05.2021 00:00 3865,93 3335,56
18.06.2021 00:00 4660,25 4054,62

ИТОГО: 794,32 719,05



371834

Организация_______________

КМ-5-4 №

Абонент:

Дата: 21.06.2021

Отп+ГВССистема:

DN1= 40 мм G1max/G1min= 40/0.04 т/ч DN2= 40 мм G2max/G2min= 40/0.04 т/ч

Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за
период с 20.05.2021 по 18.06.2021

ул Ленина 31А НЕТ!, Формулы: Qсумм=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qгвс=(V1-V2)*0.0654

Qцо=Qсумм-Qгвс

Тепло, Гкал Масса, т

М1 М2

Объём, м3

V1

Потр. ГВ

М гв,
т

Температура, С

Т1 Т2 Т1-Т2

Давл. ат

P1 P2

Нара-
ботка

Тр, час

Клас-
сифик
ошибокQ сумм Q цо V гв,

м3
V2Q гвс

GD0,70 147,44 140,23 7,21 7,63 61,23 57,8 3,43 -0,06 4,13 18,5320.05. .. 0,20 150,06 142,420,50
D0,73 145,55 136,87 8,67 9,11 59,94 56,49 3,45 -0,06 5,41 18,0621.05. .. 0,14 148,03 138,910,60
D0,92 148,72 139,77 8,95 9,41 61,47 57,92 3,54 -0,06 4,21 22,5222.05. .. 0,30 151,37 141,960,61
D0,90 150,21 140,92 9,29 9,77 62,05 58,52 3,53 -0,06 3,81 21,0423.05. .. 0,26 152,94 143,170,64
D0,81 149,36 140,98 8,39 8,83 60,98 57,49 3,49 -0,05 3,39 20,5824.05. .. 0,23 151,99 143,160,58
D0,80 147,47 139,75 7,72 8,14 60,69 57,21 3,48 -0,06 3,62 21,025.05. .. 0,26 150,04 141,890,53
D0,55 147,83 140,58 7,24 7,65 60,43 57,15 3,28 -0,06 3,57 14,426.05. .. 0,05 150,39 142,740,50
D0,23 146,86 139,30 7,57 7,96 60,19 57,06 3,12 -0,06 3,31 5,9327.05. .. -0,29 149,38 141,420,52
D0,27 147,85 139,13 8,71 9,11 59,87 56,75 3,12 -0,06 3,27 7,228.05. .. -0,33 150,35 141,240,60
D0,57 144,03 135,03 9,00 9,42 60,37 57,13 3,24 -0,06 3,17 13,229.05. .. -0,04 146,51 137,100,61
D0,68 145,60 136,40 9,20 9,63 60,17 56,83 3,34 -0,06 3,11 15,4530.05. .. 0,05 148,09 138,470,63
D0,65 145,44 136,42 9,02 9,43 60,36 56,99 3,37 -0,06 3,23 15,4731.05. .. 0,04 147,94 138,500,62

GD0,11 82,89 77,64 5,25 5,46 59,61 56,9 2,71 -0,05 2,52 2,3201.06. .. -0,25 84,28 78,820,36
D U0,03 124,17 117,57 6,60 6,89 59,7 57,27 2,43 -0,06 3,2 0,6402.06. .. -0,42 126,26 119,370,45
D0,10 139,11 131,39 7,72 8,07 58,87 55,95 2,92 -0,06 3,14 2,4703.06. .. -0,43 141,40 133,330,53
D0,46 139,17 130,50 8,67 9,04 58,64 55,48 3,16 -0,06 2,99 11,7804.06. .. -0,13 141,44 132,400,59
D0,56 138,26 130,18 8,09 8,47 58,22 54,95 3,27 -0,06 3,0 14,1905.06. .. 0,01 140,50 132,020,55
D0,64 137,86 129,22 8,64 9,03 58,45 55,15 3,3 -0,06 2,83 15,606.06. .. 0,05 140,10 131,080,59
D0,62 137,99 129,94 8,05 8,41 58,38 55,08 3,31 -0,06 2,72 16,9207.06. .. 0,07 140,22 131,800,55
D0,66 137,19 129,66 7,52 7,91 59,44 56,02 3,41 -0,06 2,64 17,9308.06. .. 0,14 139,49 131,580,52

GD0,84 105,48 93,75 11,73 12,11 60,47 57,07 3,4 1,27 2,96 21,3609.06. .. 0,05 107,30 95,190,79
D0,38 142,98 135,77 7,22 7,57 60,34 56,92 3,42 6,34 2,88 9,7910.06. .. -0,11 145,41 137,830,49
D0,72 140,01 131,96 8,05 8,45 60,41 57,01 3,41 0,11 2,69 18,9111.06. .. 0,16 142,42 133,970,55
D0,66 140,58 132,57 8,00 8,40 59,59 56,29 3,3 -0,14 2,7 17,112.06. .. 0,11 142,95 134,550,55

0,81 136,38 128,70 7,68 8,08 60,39 56,9 3,49 -0,13 2,53 22,8213.06. .. 0,28 138,73 130,660,53
D0,72 137,74 129,16 8,58 8,99 60,7 57,24 3,46 -0,11 2,45 17,7114.06. .. 0,13 140,14 131,150,59
D0,44 139,67 132,43 7,24 7,61 59,63 56,43 3,2 -0,09 2,37 11,9315.06. .. -0,06 142,03 134,420,50
D0,63 137,18 130,83 6,35 6,71 60,25 56,91 3,34 -0,09 2,34 18,8716.06. .. 0,19 139,54 132,830,44

GD0,61 136,90 130,15 6,75 7,12 60,51 57,14 3,37 -0,08 2,45 18,217.06. .. 0,14 139,27 132,150,46
0,56 138,44 130,98 7,46 7,84 60,47 57,14 3,33 -0,08 2,41 14,9418.06. .. 0,05 140,84 133,000,51

Итого: 4158,3617,40 3917,78 240,58 252,27 60,08 56,78 3,30 0,19 3,13 446,9

Показания интеграторов:
Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Время Q, Гкал М1, т М2, т ТрДата
19.05.2021 24:00 426,18 20082,61 18966,05 3299,98
18.06.2021 24:00 443,59 24240,97 22883,82 3746,89

ИТОГО: 17,40 4158,36 3917,78 446,90

720
Tотч. =Тнараб.

=446,9

+Тсб.пит.
+1,92

+Тф.отк.
+0,0

+Тdt<min
+271,22

+TG<min,G>max
+0,0

3977,154229,430,90 16,50


